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FUME EXTRACTOR EVO 2.1 RE (230V)
+ ARM 160/3 DA

BESKRIVELSE

Takk for at du valgte GYS For å få mest mulig ut av dette produktet, les følgende instruksjoner nøye:
EVO 2.1 røykavsug er ideell for å trekke ut og filtrere sveiserøyk.
 Sveisegassen og røyken trekkes ut for å forhindre forurensning i arbeidsområdet. Den utvunnede luften som inneholder 
gass og røyk blir filtrert og resirkulert i arbeidsområdet. Denne enheten er designet for å trekke ut og rense den tørre 
røyken som genereres ved punkt-, MMA- eller MIG-sveising. Disse tørre røykene genererer forurensende stoffer som 
inneholder gass- eller sveiseslaggrester
Maskinen renser også arbeidsmiljøet, avtrekket fornyer luften inne i arbeidsområdet, og reduserer luftforurensningen.
For å overholde forskrifter og filtreringskvalitet for operatørens sikkerhet, er det viktig å vedlikeholde og skifte filtrene i 
henhold til anbefalingene (se side 10 filterbytte)

STRØMFORSYNING

EVO 2.1 røykavtrekket leveres med en 6m strømkabel (3x4 mm²). Den må kobles til en enfaset 230V strømforsyning 
MED jord.

Den absorberte effektive strømmen (I1eff) vises på maskinen, for optimal bruk.
Kontroller at strømforsyningen og dens beskyttelse (sikring og/eller strømbryter) er kompatible med strømmen som 
maskinen trenger. I noen land kan det være nødvendig å bytte støpsel for å tillate bruk med maksimale innstillinger. 
Brukeren må sørge for at pluggen kan nås.

MASKINBESKRIVELSE (FIG.I)

1- Avsugarm
2- Avtrekksarmens beskyttelsesplate
3- Kontrollpanel

4- Håndtak av aluminium
5- Filterbytte tilgangsdør
6- Mobilstøtte

MASKINSPESIFIKASJONER
Vognen har en 230V stikkontakt for å koble til en sveisemaskin. Røyksugen jobber sammen med sveisemaskinen. Dens 
utsatte driftsmodus optimerer bruken av maskinen.

Med sin manøvrerbarhet og ergonomi kan den brukes i mange arbeidsmiljøer takket være den fleksible armen som kan 
forlenges opptil 3 meter. 
EVO 2.1 røykavsug har et IP65 kontrollpanel:
- På / av bryter ;
- Modus automatisk eller manuell;
- Maskin PÅ-indikator (grønn lysdiode);

Filtreringsdelen er detaljert nedenfor:

FILTRERINGSNIVÅ EVO 2.1
1 METALL FORFILTER
2 ABSOLUTT/ONDULERT FILTER

 IBS ARMOTECH
Den indre strukturen er laget av forsterket stål anodisert aluminium 6061 legering for å sikre 
holdbarhet
over tid, til tross for kontinuerlig eksponering for røyk.
Lett stivt aluminiumsrør.
Den firkantede utformingen av avtrekkshetten gir maksimalt avtrekk. Utsugsstrømmen er justerbar, 
har en anti-inntrengningsgrill og panseret har et håndtak for manøvrerbarhet.
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FUME EXTRACTOR EVO 2.1 RE (230V)
+ ARM 160/3 DA

EKSTERN AVVISNING
Gasser og røyk som genereres under sveising blir avvist utendørs for å hindre at de spres til arbeidsplassen.
Sørg for en kappe med en diameter på 150 mm for å evakuere røyken utenfor.

KONTROLLPANEL BESKRIVELSE
Maskinen har et kontrollpanel som også fungerer som beskyttelseshette 
for elektrisk motor.
Kontrollpanelet er plassert foran på maskinen nær håndtaket. 
Kontrollpanelet er dekket av et malt kabinett og et kontrollpanel-
klistremerke avbildet nedenfor.
I denne posisjonen kan operatøren bruke kontrollpanelet til å slå maskinen 
på og av og betjene maskinens ulike funksjoner.
Håndtaket beskytter også maskinens kontrollpanel mot utilsiktet skade.
Kontrollpanelet lar operatøren bruke og kontrollere maskinens operasjoner.

BRUK AV UTTREKKSARMEN
Maskinen leveres med avsugsarm som må monteres separat. Avtrekksarmen må festes på renserens perforerte plate.
Avtrekksarmen roterer 360° og kan brukes på store områder.
Åpning eller lukking av armen må kun gjøres mens du vender mot maskinen.

Bruk av armen utenfor det anbefalte området kan føre til at maskinen vipper eller faller.

FILTERBYTTE
Filterbytte varierer i henhold til bruken og bruksfrekvensen til maskinen.
Tilstoppingen/oppbyggingen av smuss på filtrene kan variere avhengig av: 
• Sveisemateriale (hvert materiale genererer forskjellige røyk/pulver)
• Sveisetype (hver prosess som MIG, TIG, elektrode osv...)
• Elementer i kontakt (for eksempel olje, fett, maling osv. som genererer mer «aggressive» 
røyk).A
For å skifte ut filtrene er en trekantnøkkel (FIG II) nødvendig. Denne nøkkelen følger med 
maskinen, som åpner filtrenes inspeksjonspaneler.
Åpning av panelet gir direkte tilgang til filterdelen. Fjerning av filtrene gjøres ved å trekke dem 
en etter en mot utsiden.
Merk at filtreringsdelen kan være vanskelig å fjerne på grunn av tetningene som er satt opp 
rundt filtrene. Disse hermetiske tetningene (som er under trykk) garanterer optimal filtrering 
av de ekstraherte partiklene. 
Fjerning av filtrene må gjøres i følgende rekkefølge, og starter med det laveste filteret; som har 
en ramme som kan brukes som bærepunkt for å fjerne filteret. De andre filtrene kan deretter 
enkelt fjernes siden de ikke er under trykk lenger.

Dør for utskifting av filter

FIG II

Maks 30°

Maks 30°
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FUME EXTRACTOR EVO 2.1 RE (230V)
+ ARM 160/3 DA

FILTERDETALJER
 Første filtreringstrinn: Metallfilter (rengjør en gang i uken))
Dimensjoner mm 485 x 485
Filtreringsmateriale Aluminiumsfilter
Kan regenerere Ja (vaskbar)
Oppførsel under flamme Ikke brennbar

 Andre filtreringstrinn: Ondulert filtercelle (rengjør en gang hver 2. uke)
Dimensjoner mm 490 x 592
Filtreringsmateriale HEPA polyester filter
Kan regenerere Ja (rister)
Oppførsel under flamme DIN 53438 F1

FEILSØKING

PROBLEM ÅRSAKEN LØSNING

STARTPROBLEM
Lav strømforsyningsspenning Sjekk platen og strømforsyningen.

Ingen strømforsyning Kontroller tilkoblingen til strømnettet 
og/eller stikkontakten

INGEN START
Ingen strømforsyning Kontroller tilkoblingen til strømnettet 

og/eller stikkontakten
Motortretthet Bytt ut avtrekksviften

MASKINEN ABSORBERER MER 
STRØM ENN VISET PÅ PLATEN/
BRUKSANVISNINGEN

Motoren roterer med lav hastighet
Sjekk strømforsyningen. 
Sjekk motoren.

OVERDRAGENDE VIBRASJON

Bevege deler ut av balanse Sjekk de bevegelige delene

Defekt antivibrasjonssystem
Kontroller fikseringen av antivibras-
jonssystemene og at de fungerer 
som de skal

REDUSERT SUG

Tilstoppede filtre
Sjekk filtrenes helsetilstand og 
kontrollpanelet. Skift om nødvendig 
filtrene.

Luft lekkasje Sjekk belegget. Reparer om mulig 
med silikon. 

Turbin ute av balanse
Sjekk turbinen og renheten til bla-
dene. Fjern viften og rengjør knivene 
grundig. 

A

B
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FUME EXTRACTOR EVO 2.1 RE (230V)
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MASKINVEDLIKEHOLD
    
 Planlagt vedlikeholdstabell

TYPE INSPEKSJON 
ELLER VEDLIKEHOLD

METODER FREKVENS INSPEKSJONSDATO OG INSPEKTORENS NAVN

1 2 3 4 5

1 RENSER GENERELT 
KONTROLL

VISUELL DAGLIG

2 RENGJØRING HÅNDBOK Se merknad A

3 MASKINENS GENERELT 
KONTROLL 

VISUELL 150 TIMER

4 INSPEKSJON AV 
BOLTSTRUMMING

HÅNDBOK 150 TIMER 

5
FILTRETS 
TETTEINSPEKSJON

VISUELL 
ELLER 
MANUELL

600 TIMER Se 
note B

6 INSPEKSJON AV 
RØKSUTRUK

HÅNDBOK Se note C

7 ERSTATNING AV HJUL HÅNDBOK 40000 TIMER se 
note D

MERK A 
Hyppigheten av rengjøring er sterkt påvirket av konsentrasjonen av støv i luften, avtrekksluften, arbeidsoperasjonen og 
av arbeidsmiljøet. Det er nødvendig at brukeren definerer rengjøringsintervaller slik at maskinen holder seg ren og at 
det akkumulerte materialet på de statiske delene ikke er tykkere enn 5 mm.

MERK B
Generelt anbefales det å kontrollere maskinen regelmessig for å opprettholde høyere avtrekksytelse. Det anbefales der-
for å skifte filteret med de anbefalte intervallene eller minst en gang i året, da filtrene forringes over tid.

MERK C
Vedlikehold må utføres regelmessig for å overvåke tilstanden til motoren., Sørg for å kontrollere hele maskinen, dette 
kan avdekke skader eller feil.

MERK D
Dette er den estimerte levetiden til antivibrasjonstetningene, dette betyr at eksterne årsaker som høyere enn gjennoms-
nittet vibrasjoner kan kreve en tidligere utskifting.
Det anbefales også å skifte hjulene med anbefalt intervall, selv om det ikke er noen synlige skader. 

TEKNISKE FUNKSJONER

KARAKTERISTIKK FORENE EVO 2.1 230V
Avsugarm Nr 1
Strømforsyningsspenning V 230
Strømforsyningsfrekvens Hz 50
Varighet av bruk min 120 maks
Nominell effekt kW 1.1
Strømabsorpsjon EN 4,85
Maksimal uttrekksstrøm m3/t 2500
Extraktor depresjon Pa 1400
IP-beskyttelse 55
ISO isolasjonsklasse F
Maskinflyt m3/t 1500
Maskindepresjon Pa 630

Filtreringseffektivitet Sek. EN 779
% G2 25 %

H13 99,95 %
Kullfilter aktivt Kg 6
Lydtrykknivå dB(A)  73
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DAFUME EXTRACTOR EVO 2.1 RE (230V)
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ERSTATNING FILTRE

REFERANSE BESKRIVELSE BILDE

046498

STIVE CELLEFILTRE
F18

485 x 485 x 140
H13

99,95 %
1≥P>0,3 μm

ALUMNIUM GRILLFILTER
F15
ARA

485 x 485 x 22
G2

25 % 10≥P μm

GARANTI

Garantien dekker utførelsesfeil i 2 år fra kjøpsdato (deler og arbeid).
Garantien dekker ikke:
• Transportskader.
• Normal slitasje på deler (f.eks.: kabler, klemmer osv.).
• Skader på grunn av feilbruk (strømforsyningsfeil, fall av utstyr, demontering).
• Miljørelaterte feil (forurensning, rust, støv).
I tilfelle feil, returner enheten til din forhandler sammen med:
- Kjøpsbeviset (kvittering osv ...)
- En beskrivelse av den rapporterte feilen.
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ELEKTRISK DIAGRAM
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- Enhet(er) er i samsvar med europeiske direktiver. Samsvarssertifikatet er tilgjengelig på nettstedet vårt.

- Utstyr i samsvar med britiske krav. Den britiske samsvarserklæringen er tilgjengelig på nettstedet vårt (se hjemme-
siden).

- Utstyr i samsvar med marokkanske standarder. Samsvarserklæringen Cم (CMIM) er tilgjengelig på vår nettside (se 
forside).

- Denne maskinvaren er gjenstand for innsamling av avfall i henhold til de europeiske direktivene 2002/96/UE. Ikke 
kast i en husholdningsavfallsbøtte!

- Dette produktet bør resirkuleres på riktig måte
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